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Proj. obieg grzewczy c.o. dla budynku

przedszkola , łącznika oraz mieszkania na

parterze  - ogrzewanie grzejnikowe

Istn. obieg grzewczy c.o. dla istn.  budynku

sali gimnastycznej z zapleczem -

ogrzewanie grzejnikowe

Proj. obieg grzewczy  dla ładowania

podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.

Proj. obieg grzewczy c.o.  dla parteru

budynku  szkoły - ogrzewanie grzejnikowe

Proj. obieg grzewczy c.o.  dla I piętra

budynku  szkoły - ogrzewanie grzejnikowe

Proj. obieg grzewczy c.o.  dla II piętra

budynku  szkoły - ogrzewanie grzejnikowe


